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TRINKWASSER - GUTACHTEN

gemal Trinkwasserverordnung (BGBI. Il 304/2001) bzw, des
Lebensmittelbuches Codex Kapitel B1

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: GWWVA Stockenbol Ost, Versorgungsbereich A
Anlagen 1D: 21200

Versorgungsumfang: kommunale Wassarversorgung

Anzahl versorgter Personen: 410

Projekt; 158 Dr. Veiter

2. Feststellungen aufgrund der durchgefiihrien Priifungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgefilhrien Untersuchungsumfanges
alle Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBL || 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusatzliche Kriterien") eingehalten,

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mangel festgestellt:

Feststellungen (nur Mangel): keine

4. Notwendige MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitit:

Cas Wasser kann in der aktuellen Qualitdt chne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.

3. Inspektionshericht und Priifbericht{e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 272770/686637
Auftragsnummer/Analysennummer; 27277 0/666635
Auftragsnummer/Analysennummer; 2727 70/666539
Auftragsnummer/Analysennummer: 272770/666640
Auftragsnummer/Analysennummer: 2727 70/666641
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6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
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Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des
Friflaboratoriums ist untersagt,

Landgarichl Weals Geaschaftafubrar
FM: 207 356 Cr. Paul Wimmar
Usl WAT-10-Mr.: Cr. Helmul Doschauar

AT LE1D B4 D03 Marfred Gatlring e

GROUP

Seite 2 van 2



AGROLAB Austria GmbH <+
Betriebsstitte Pischelsdorf gﬂ AGROLAB GROUP

Gewerbapark 186, 8212 Pischelsdar, Austria Your labs, Your service,
Tel: +43 (073113 33230, Fax: +43 (033113 33234
allail: steiermarkiDagrolab.at waww.agrolab_at

GEMEINDEAMT STOCKENBOI

KIRCHPLATZ 2

9713 ZLAN
Datum 2012.20186
Kundennr, 10082874
Gutachtennr, 188017

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: GWWA Stockenboi Ost, Versorgungsbereich A
Anlagen 1D: 21200

Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung

Anzahl versorgter Personen: 410

Projekt: 158 Dr. Veiter

Inspektion durch:

Culler Leopald
Datum:

131216
Begutachtetes Objekt.

gesamte Anlage
Anlagenbeschreibung:

Hochegger - Quellen:

& Quellen im Wald, Tiefe der Fassungen 2-3 m, gekennzeichnetes Schutzgebiet, Baujahr ca, 1974
Kaltar Brunn Cuellen:

2 Quellen im \Wald, Tiefe der Fassung 2,5-3 m, Baujahr ca, 1974, gekennzeichnetes Schutzgebiet,
Sallacher - Quelle:

1 Quelle im Wald, Tiefe der Fassung 2,5-3 m, Baujahr ca. 1974, gekennzeichnetes Schutzgebiet,
Quallstube Hochegger - Quellen:

3 Quellen minden in den Q3S5, Baujahr ca. 1874, QS5 betoniert, 1 Kammer mit ca, 1000 |, Einstieg
direkt zurm Wasserspiegel, ordnungsgemale Abdeckung, Behalter dicht, ordnungsgemaler Uberlauf
mit Froschklappe.

Quellstube Kalter Brunn Guelle:

2 Quellen minden in den QASS, betoniert, 1 Kammer mit ca. 1500 |, Einstieg direkt zum Wasserspiegel,
ordnungsgeméfe Abdeckung, Behdlter dicht, ordnungsgemaier Uberlauf,

Quellstuba Sallacher Quelle:

1 Quelle miindet in den QSS, betaniert, 1 Kammer mit ca, 1500 |, Einstieg direkt zum Wasserspiegsal,
ordnungsgeméle Abdeckung, ordnungsgemalier Uberlauf, Behélter dicht.

Hochbehiiter Hochegg:

Hochbehalter im Wald, Baujahr ca. 1974, betoniert, 2 Kammern mit je 50 m?, Einstieq in die
Vorkammer, ordnungsgemane Abdeckung, ordnungsgeméier Uberlauf mit Froschklappe.
Hochbehalter Zlan im Wald, Baujahr ca. 1874, betoniert, 2 Kammer mit je 50 m?, Einstieg in die
Varkammer, ordnungsgeméie Abdeckung, Behdlter dicht, ordnungsgeméaier Uberlauf mit
Froschklappe.
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Feststellungen:

Festgestellte Médngel: keine

Das sichtbare nahere Umfeld der \Wassergewinnungszone 18sst einen ausreichenden Schutz fiir das
Wasservorkommen erwarten,

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fiir Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeaintrachtigung der Wassergualitdt zu erwarten jst,

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen,
Es werden Aufzeichnungen Ober die Eigenkontrolle geflhr,

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemiien Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Eva Danninger

Hinweise

Eine auszugsweise Vearvialfillioung dieses Berichtes ohne schriffliche Genehmigung des
Priiflaboratoriums ist untersagt.

Landgericht Wels GaschaRsfahrer
FHM: 207 3655 Or, Paul Wimmer
Ust AT -10-Mr Dr. Halmul Daschauer
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